Na osnow ¢lana 158. stav 1, a u wezi sa ¢lanom 160. Zakona o energetici ("Sluzbeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 - ispraka, 93/12 i
124/12) i €lana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sluzbeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12),
Vlada donosi

Uredbu o uslovima isporuke i snabdevanja elektricnom energijom

Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku RS", br. 63/2013 od 19.7.2013. godine, a
stupila je na snagu 27.7.2013.

l. Uvodne odredbe

Clan 1.

Owom uredbom blize se propisuju uslovi isporuke i snabdevanja elektricnom energijom, kao i mere koje se preduzimaju u slucaju da je
ugrozena sigumost isporuke elektrine energije kupcima usled poremecaja u radu energetskog sistema ili poremecaja na trzistu i to:

1) uslov i nadin izdavanja odobrenja za prikljuCenje na sistemi powezivanje sistema, kao i na€in dokazivanja ispunjenosti uslova za
prikljucenje objekta;

2) mesto merenja i mesto razgranicenja odgovormnosti za isporucenu elektri¢nu energiju;

3) uslovi i nacin prikljucenja objekata privemenog karaktera, gradiliSta i objekata u probnom radu ili drugih objekata u skladu sa zakonom
kojim se ureduje izgradnja objekata;

4) mere koje se preduzimaju u slucaju kratkotrajnih poremecéaja energetskog sistema usled havarija i drugih nepredvidenih situacija zbog
kajih je ugrozena sigumost rada energetskog sistema, kao i zbog nepredvidenih i neophodnih radova na odrzavanju energetskih objekata ili
neophodnih radova na proSirenju sistema;

5) mere koje se preduzimaju u slu€aju nastupanja opSte nestaSice elekiricne energije, uslov i nacin preduzimanja mera i redosled
ograniCenja isporuke elektri¢ne energije, kao i mere Stednje i racionalne potroSnje elektricne energije u slu€aju opste nestaSice elektri¢ne
energije;

6) uslovi i nain obustawe isporuke elektricne energije, kao i prava i obaveze operatora sistema, snabdevaca, odnosno janog snabdevaca i
krajnjih kupaca;

7) uslov i nacin racionalne potroSnje i Stednje elektriCne energije;

8) uslovi snabdevanja objekata kupaca kaojima se ne moze obustaviti isporuka elektricne energije zbog neizwSenih obaveza za isporu¢enu
elektriénu energiju ili u drugim slu€ajevima;

9) nacin regulisanja medusobnih odnosa izmedu snabdevaca, operatora sistema i krajnjeg kupca kome se ne mozZe obustawiti isporuka
elektricne energije;

10) uslovi i nacin merenja isporuc¢ene elektricne energije;

11) nacin obrauna neoMaséeno preuzete elektri¢ne energije;

12) nacin obawestavanja krajnjeg kupca;

13) uslovi i mere za snabdevanje kupaca elektricne energije;

14) obraCunski period i obavezan sadrzaj ratuna za naplatu isporu¢ene elektricne energije;

15) uslovi za zakljucenje ugovora o prodaji elektriCne energije i sadrzaj ugovora;

16) uslovi i nacin izwSavanja obaveza snabdevaca i javnog snabdevaca.

Clan 2.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema (u daljem tekstu: operator sistema) duzan je da korisniku sistema omogucéi isporuku,
odnosno preuzimanje elektri¢ne energije, pod uslovima utwdenim Zakonom o energetici (u daljem tekstu: Zakon), ovom uredbom, pravilima o
radu prenosnog, odnosno distributivnog sistema (u daljem tekstu: pravila o radu) i pravlima kojima se reguliSe kvalitet isporuke elektri¢ne
energije.

Operator sistema duzan je da odrzava napon u sistemu uz dopusteno odstupanje od +10% nazivnog napona za sve naponske nivoe izuzev
400 kV, gde je dopusteno odstupanje od +5% nazivnog napona.

lzuzetno, ako usled kvara na elektroenergetskim objektimaili nepredvidenog opterecenja, nije moguce uspostaviti naponsko stanje iz
stava 2. owog €lana, dozwljena su i ve¢a odstupanja, u kom slu€aju je operator sistema duzan da odmah preduzme raspolozive mere i u
najkratem mogucem roku uspostavi dopusteno naponsko stanje.

Il. Uslovi i nadin izdavanja odobrenja za priklju¢enje na prenosni, odnosno distributivni
sistem i povezivanje sistema

Clan 3.

Odobrenje za prikljucenje objekta na prenosni, odnosno distributivni sistem izdaje se reSenjem u upravnom postupku na zahtev Masnika ili
korisnika jane swojine Ciji se objekat prikljucuje.

Odobrenje za prikljucenje se izdaje sa rokom vazenja koji odgovara roku izgradnje objekta, odnosno roku zawSetka radova na objektu, u
skladu sa propisima kojima se ureduje planiranje i izgradnja objekta, a najduze dve godine od dana donoSenja reSenja.

Na zahtev podnosioca zahteva, rok vazenja reSenja kojim je odobreno prikljucenje se moze produziti.

Zahtev za produzenje roka iz stava 3. owg Clana podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka roka vazenja reSenja kojim je odobreno
prikljucenje.

Zahtev iz stava 1. owog €lana sadrzi podatke o:

1) Masniku objekta, odnosno korisniku jawe swjine (za fiziCko lice: licni podaci - ime, prezime i prebivaliste i jedinstveni maticni broj
gradana, a za prawo lice odnosno preduzetnika: poslowo ime odnosno naziy, sediSte, izvod iz registra privednih subjekata, poreski
identifikacioni broj, mati¢ni broj, racun i odgovorno lice);

2) objektu za Cije se prikljucenje trazi izdavanje odobrenja za prikljuCenje (adresa, wsta i namena objekta);

3) potrebnoj snazi;

4) wrsti prikljuka i nacinu prikljucenja (monofazni, dvofazni ili trofazni), nameni potroSnje elektriCne energije, broju i wsti uredaja;

5) wemenu kad se predvida izgradnja, odnosno prikljucenje objekta;

6) potrebi ve¢e pouzdanosti i sigumosti u isporuci elektricne energije;

7) druge podatke u skladu sa pravilima o radu.

Clan 4.

Zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuenje objekta za proizvodnju elektri€ne energije na prenosni, odnosno distributivni sistem, pored
podataka iz ¢lana 3. stav 5. tac. 1), 2), 5) i 7) ove uredbe, sadrzi i podatke o:

1) ukupnoj instalisanoj snazi objekta, broju, snazi i wsti generatorskih jedinica;

2) ocekivanoj godisnjoj i mesecnoj proizvodnji elektriCne energije;

3) sopstvenoj potrosniji;

4) planiranom nacinu rada (ostrvski rad, paralelni ili kombinovani rad).

Obrasce zahteva iz €l. 3. i 4. owe uredbe izraduje operator sistema i €ini ih dostupnim u swojim sedistima i objavjuje ih na swojoj intemet



stranici.
Clan 5.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuCenje objekta prilaze se:

1) dokaz o praw swojine na objektu ili prawu kori§¢enja objekta;

2) gradevinska dozwola za objekat koji se pni put prikljucuje.

Clan 6.

Ako zahtev za izdavanje odobrenja za prikljuCenje ne sadrzi sve podatke i dokumentaciju, odnosno dokaze iz €l. 3, 4. i 5. owe uredbe,
operator sistema na Ciji sistem se zahteva prikljuCenje, duzan je da u roku od osam dana od dana prijema zahteva za objekte kupca,
odnosno 15 dana od dana prijema zahteva za objekte za proizvodnju elektriCne energije, o tome pismeno obavesti podnosioca zahteva i da
mu odredi rok za dostavjanje podataka koji nisu sadrzani u zahtew.

Clan7.

U slucaju kada se odobrenje za prikljucenje pribavja zbog pove¢anja odobrene snage, pod pove¢anjem se podrazumeva razlika izmedu
trazene aktivne snage i utwdene aktivne snage po ranije datom odobrenju.

Kada ne postoji podatak o odobrenoj snazi smatra se da je odobrena snaga:

1) za objekte kupca prikljucene na distributivni sistem naponskog nivoa do 1 kV:

(1) 17,25 kW kod trofaznog, a 5,75 kW kod monofaznog prikljucka, kada se elektricna energija meri direkino preko brgjila elektricne
energije;

(2) 90% snage koja odgowora wednosti nazivne primame struje ugradenog strujnog memog transformatora, pri nazivniom naponu i faktoru
snage 0,95, a naj\iSe do trajno dozwljene struje napojnog voda, kada se elektricna energija meri poluindirektno,

2) za objekte kupca prikljucene na distributivni sistem preko 1 kV, aispod 110 kV:

(1) 90% naziwne snage transformatorske stanice sa jednim transformatorom, preko koje je objekat prikljucen na sistem, za faktor snage
0,95;

(2) 66% naziwne snage transformatorske stanice sa dva ili vide transformatora, preko koje je objekat prikljucen na sistem, za faktor snage
0,95,

3) za objekte kupca prikljuene na sistem naponskog nivoa 110 kV i \viSe, jednaka maksimalnoj snazi objekta za koju je zadowoljen
kriterijum sigumosti u skladu sa pravilima o radu, ali ne viSe od instalisane snage objekta kupca za faktor snage 0,95,

4) za objekte za proizvodnju elektriCne energije, jednaka instalisanoj aktivnoj snazi.

Clan 8.

U slucaju kada se odobrenje za prikljucenje pribavja zbog spajanja ili razdvajanja instalacija, odnosno memih mesta, pod spajanjem ili
razdvajanjem instalacija smatraju se promene u instalacijama i uredajima u objektu kupca ili proizvodaca koje ne odgovaraju:

1) tehnickim i drugim uslovima iz odobrenja za prikljucenje;

2) tehnickim karakteristikama prikljucka i memog mesta u skladu sa pravilima o radu kada ne postoji odobrenje o prikljucenju.

Clan 9.

Tehnicki i drugi uslovi prikljuCenja sadrzani u odobrenju za priklju¢enje odreduju se u zavisnosti od wste objekta koji se prikljuuje (objekat
kupca ili proizvodaca), sistema na koji se prikljuCuje i naponskog nivoa sistema na koji se objekat prikljucuje.

Minimalna odobrena snaga koja se moze odobriti za domacinstwo iznosi 3,68 kW za monofazni, odnosno 11,04 kW za trofazni prikljuCak
uz ugradnju prekidaca od 16 A.

Clan 10.

U slu€aju prikljucenja objekta kupca na distributivni sistem, na naponski nivo do 1 kV, tehnicki i drugi uslov iz ¢lana 9. ove uredbe
obuhvataju:

1) podatke o wrsti objekta;

2) uslowe koje treba da zadowolje uredaji i instalacije u objektu koji se prikljuCuje:

)
) napon na kaji se prikljucuje objekat;
) instalisanu i odobrenu snagu objekta;
) grani¢nu dozwoljenu wednost faktora snage;
) opis prostora za smestaj prikljucka;
) nacin uzemljenja objekta, wsta i naCin zastite od prenapona, napona koraka i dodira;
) uslove postavjanja instalacije u objektu i povezivanje sa prikljuckom;
) dozwljene wednosti nesimetrije, ViSih harmonika i flikera koje objekat emituje u sistem, zbog postojanja specifiénih uredaja u objektu,
) tehnicki opis prikljucka:
(1) wrstu prikljucka i oznaka tipa;
(2) karakter prikljucka (trajni/priviemeni);
(3) mesto prikljucenja objekta;
(4) mesto vezivanja prikljucka na sistem;
(5) memi uredaj;
(6) zastitni uredaj;
(7) opis prikljucka;
(8) opis mermog mesta,

4) ostale uslowe:

(1) mesto isporuke elektri€ne energije;

(2) druge uslove propisane pravilima o radu.

Clan 11.

U slu¢aju priklju€enja objekta kupca na sistem naponskog nivoa preko 1 kV, tehnicki i drugi uslovi iz ¢lana 9. ove uredbe, pored uslova iz
¢lana 10. ove uredbe obuhvataju:

1) mesto i nacin priklju€enja objekta na telekomunikacioni sistem operatora sistema;

2) opsege i brzinu promene napona, odnosno frekvencije i period u kome objekat mora ostati u pogonu povezan sa sistemom,;

3) uslowe za sinhronizaciju delova objekta, odnosno ugradnju i podeSenje uredaja za kontrolu ukljuenja prekidaCa u objektu;

4) ueSce objekta u planovima odbrane elektroenergetskog sistema;

5) opseg podataka, protokole i druge parametre neophodne za komunikaciju objekta sa tehniCkim sistemom upravjanja operatora
sistema;

6) parametre i karakteristike telekomunikacionih uredaja ugradenih u objektu;

7) karakteristike centra upravjanja objektom.

Clan 12,

U slucaju prikljucenja objekta za proizvodnju elektri¢ne energije na distributivni sistem preko 1 kV izuzev dela distributivnog sistema kojim
upravja operator prenosnog sistema, tehnicki i drugi uslovi iz ¢lana 9. ove uredbe, pored uslova iz €l. 10. i 11. ove uredbe obuhvataju:

1) instalisanu snagu svakog generatora;

2) uslowe za sinhronizaciju generatora na sistem;

3) uslowe za regulaciju napona;



4) dozwljena ograni¢enja generisane snage u slucaju odstupanja frekvencije i napona;
5) sposobnost beznaponskog pokretanja i garantovano weme rada u ovom rezimu;
6) sposobnost ostrvskog rada generatora, opseg generisane snage u ostrvskom radu i minimalno garantovano weme rada u ovom rezimu.
Clan 13.
U slucaju prikljucenja objekta za proizvodnju elektriCne energije na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravija operator
prenosnog sistema, tehnicki i drugi uslovi iz ¢lana 9. ove uredbe, pored uslova iz €l. 10, 11. i 12. ove uredbe obuhvataju:
1) potrebu ugradnje i parametre opreme za primamu regulaciju;
2) potrebu ugradnje i parametre opreme za sekundamu regulaciju;
) tehnic¢ki minimum generatora;
) brzinu promene generisanja aktivne i reaktivne snage;
) sposobnost ispada na sopstvenu potro$nju i minimalno garantovano weme rada u ovom rezimu;
) potrebu ugradnje i parametre opreme za stabilizaciju elektroenergetskog sistema.
Clan 14.
U postupku prikljucenja, pre pustanja uredaja i instalacija u objektu pod napon, odnosno u pogon, pored provere ispunjenosti uslova
utwdenih Zakonom, operator sistema proverava ispunjenost i sledecih uslova:
1) da li su uredaji i instalacije u objektu usaglaseni sa tehni¢kim i drugim uslovima iz odobrenja za prikljucenje;
2) dali je za objekat koji se prikljucuje na naponski nivo iznad 1 kV pribavjena upotrebna dozwla;
3) da li je za objekat koji se prikljuCuje na naponski nivo do 1 kV pribavjena upotrebna dozwla ili dokaz da uredaji i instalacije objekta koji
se prikljuCuje ispunjavaju tehni¢ke i druge propisane uslowe.
Ispunjenost uslova iz stava 1. tacka 1) owog €lana proverava operator sistema u prisustw ovasc¢enih lica investitora objekta o ¢emu se
sacinjava zapisnik.
Dokaz da uredaji i instalacije objekta koji se prikljucuje ispunjavaju tehniCke i druge propisane uslowe, u smislu stava 1. tacka 3) owog
Clana izdaje nadlezni subjekt u skladu sa aktom kojim se ureduju tehnicki uslovi za elektriCne instalacije niskog napona.
Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog ¢lana proverava se i u slu€aju kada se prikljucuje objekat kaji je prethodno iskljucen sa sistema.
Clan 15.
U slu€aju prikljucenja objekata kupaca i proizvodaca na deo distributivnog sistema kojim upravja operator prenosnog sistema odobrenje
za priklju¢enje izdaje operator prenosnog sistema.
Pre izdavanja odobrenja za priklju€enje iz stava 1. owog ¢lana operator prenosnog sistema, pribavja od operatora distributivnog sistema:
1) tehnicke uslowve za priklju¢enje koji su od znaCaja za distributivni sistem;
2) prethodnu saglasnost za izdavanje odobrenja za prikljucenje.
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Clan 16.
Powezivanje energetskih objekata za distribuciju elektri¢ne energije sa prenosnim ili drugim distributivnim sistemom obuhvata:
1) povezivanje novog objekta;
2) izmene u objektu koje ne odgovaraju ranije datim tehnickim uslovima u skladu sa pravilima o radu.

Clan 17.

Stvami troSkovi powezivanja energetskog objekta za distribuciju sa prenosnim sistemom, u smislu owe uredbe, obuhvataju nabawku i
ugradnju brojila elektri¢ne energije sa pripadaju¢im komunikacionim uredajima i poduzne diferencijalne zastite za oba kraja dalekovoda, koje
snosi operator distributivnog sistema.

Stvami troSkovi povezivanja sopstvene potroSnje energetskog objekta za prenos elektri¢ne energije sa distributivnim sistemom, u smislu
ove uredbe, obuhvataju troSkove nabawke i ugradnje brojila elektriCne energije sa pripadaju¢im komunikacionim uredajima i poduzne
diferencijalne zastite za oba kraja dalekovoda, koje snosi operator prenosnog sistema.

lll. Mesto merenja i mesto razgrani¢enja odgovornosti za isporuc¢enu elektri€nu energiju

Clan 18.

Mesto merenja za objekat kupca i proizvodaca koji se prikljuCuje na prenosni sistem je u prenosnom sistemu, na mestu na kojem postoje
tehnicke moguénosti za ugradnju memih transformatora, a koje je najblize mestu razgrani¢enja prenosnog sistema i instalacija objekta
kupca, odnosno proizvodaca.

Mesto merenja za objekat kupca i proizvodaca koji se prikljuCuje na distributivni sistem je u distributivnom sistemu, na mestu na kojem
postoje tehnicke mogucnosti za ugradnju memih uredaja, a koje je najblize mestu razgraniCenja distributivnog sistema i instalacija objekta
kupca, odnosno proizvodaca.

Mesto merenja za distributivni objekat koji se povezuje sa prenosnim sistemom je na mestu na kojem postoje tehnicke moguénosti za
ugradnju memih transformatora, a koje je najblize mestu razgrani¢enja distributivnog i prenosnog sistema.

Mesto merenja za objekat kupca i proizvodaca koji se prikljuuje na deo distributivnog sistema kojim upravja operator prenosnog sistema,
je u distributivnom sistemu, na mestu na kojem postoje tehniCke mogucnosti za ugradnju memih transformatora, a koje je najblize mestu
razgrani¢enja prenosnog i distributivnog sistema.

Mesto merenja za objekat kupca kgji se prikljuuje na distributivni sistem preko stubne transformatorske stanice, je na mestu na kojem
postoje tehnicke mogucnosti za ugradnju memih uredaja, a koje je najblize mestu razgranicenja distributivnog sistema i instalacija objekta
kupca.

Ukoliko ne postoje tehnicki uslovi da se memi uredaji ugrade na mestu razgrani¢enja u skladu sa st. 1-5. ovog €lana, operator sistema pri
obracunu isporucene elektri¢ne energije moze koristiti koeficijent svodenja, u skladu sa pravilima o radu.

Clan 19.

Mesto razgraniCenja distributivnog sistema i instalacija objekta kupca ili proizvodaca koji se prikljuCuje na distributivni sistem napona
veceg od 1kV je:

1) izmedu memih transformatora i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora, za slucaj prikljuenja
transformatorske stanice kupcaili proizvodaca;

2) zatezni lanac na portalu objekta operatora sistema, za slucaj prikljucenja dalekovoda kupca ili proizvodaca;

3) uwod kabla u kablovsko polje, odnosno ¢Celiju u objektu operatora sistema, za slucaj prikljuCenja kabla kupca ili proizvodaca;

4) rasklopni uredaj na stubu stubne transformatorske stanice za slu€aj prikljucenja objekta kupca ili proizvodata na nadzemni vod
distributivnog sistema.

Mesto razgranicenja distributivnog sistema i instalacija objekta kupca ili proizvodaca kaoji se prikljucuje na distributivni sistem napona do 1
kV je:

1) uvod provodnika instalacije objekta kupcaili proizvodaca u memo razvodni orman, kada se primenjuje direktno merenje;

2) uwod provodnika instalacije objekta kupca ili proizvodaca u razvodni orman, odnosno postrojenje u kome su smeSteni strujni memi
transformatori, kada se primenjuje poluindirektno merenje.

Memo razvodni orman iz stava 2. tacka 1) ovog ¢lana i razvodni orman, odnosno postrojenje iz stava 2. tacka 2) ovog ¢lana nalazi se po
pravilu na granici parcele na kojoj je izgraden objekat kupca elektri¢ne energije.

Clan 20.
Mesto razgrani¢enja prenosnog sistema i instalacija objekta kupcaili proizvodaca koji se prikljucuje na prenosni sistem je:
1) mesto izmedu memih uredaja i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani blok-transformatora objekta proizvodaca;



2) mesto izmedu memih uredaja i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora opSte grupe sopstvene
potroSnje objekta proizvodaca;

3) mesto izmedu memih transformatora i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora, za slucaj
prikljuenja transformatorske stanice kupca ili proizvodaca;

4) zatezni lanac na portalu objekta operatora prenosnog sistema, za slucaj prikljucenja dalekovoda kupca ili proizvodaca;

5) uvod kabla u kablovsko polje, odnosno ¢éeliju u objektu operatora prenosnog sistema, za slu€aj priklju¢enja kabla kupca ili proizvodaca.

Clan 21.

Mesto razgraniCenja odgovornosti za isporu¢enu elektriCnu energiju izmedu operatora sistema i kupca, odnosno proizvodaca je mesto na
kome se graniCe instalacije objekta kupca, odnosno proizvodaca i prenosnog, odnosno distributivnog sistema i ono predstavja mesto
isporuke elektriCne energije.

Mesto razgraniCenja odgovomosti za isporucenu elektri¢nu energiju izmedu operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog
sistema je mesto na kome se graniCe instalacije objekta prenosnog i distributivnog sistema i ono predstavja mesto isporuke elektricne
energije.

IV. Uslovi i na€in priklju¢enja objekata privremenog karaktera, gradilisSta i objekata u
probnom radu i drugih objekata u skladu sa zakonom kojim se ureduje izgradnja objekata

Clan 22.
Objektom privemenog karaktera i gradiliStem smatraju se objekti u skladu sa propisima kojima se ureduje izgradnja objekata.
Objekat u probnom radu je objekat za kaji je izdat akt o odobravanju pustanja objekta u probni rad, u skladu sa zakonom kojim se ureduje
izgradnja objekata.
Zahtev za izdavanje odobrenja za prikljucenje objekta iz stava 1. owog €lana podnosi se nadleznom operatoru sistema i sadrzi podatke iz
¢lana 3. owe uredbe i weme trajanja prikljucenja.
Uz zahtev iz stava 3. owg Clana prilaze se odobrenje nadleznog organa ako je pribavjanje takvog odobrenja propisano posebnim
zakonima.
Clan 23.
Operator sistema ¢e privemeno prikljuciti objekat u probnom radu, na osnow akta nadleznog organa kojim se odobrava puStanje objekta
u probni rad.
U slu€aju da se do isteka probnog rada ne pribavi upotrebna dozwola, operator sistema ¢e nakon isteka probnog rada obustaiti isporuku
elektricne energije.
Clan 24.
Odobrenje za prikljuCenje objekata iz ¢lana 22. stav 1. owe uredbe izdaje se sa rokom trajanja priklju€enja navedenim u zahtew koji ne
moze biti duzi od tri godine.
Rok iz stava 1. owg ¢lana moze se produziti na zahtev podnosioca koji se podnosi najkasnije 30 dana pre isteka roka utwdenog
odobrenjem za prikljuCenje.

V. Mere koje se preduzimaju u slucaju kratkotrajnih poremec¢aja usled havarija i drugih
nepredvidenih situacija zbog kojih je ugrozena sigurnost rada energetskog sistema, kao i
zbog nepredvidenih i neophodnih radova na odrzavanju energetskih objekata ili
neophodnih radova na prosirenju sistema

Clan 25.

U slu€aju da nastupi kratkotrajni poremeéaj usled havarije ili druge nepredvidene situacije zbog kojih je ugrozena sigumost rada
elektroenergetskog sistema, operator sistema moze primeniti sledeCe mere:

1) izmenu topologije u sistemu;

2) angazovanje proizvodne rezene;

3) otkazivanje i prekidanje radova u sistemu;

4) ugovaranje, otkazivanje ili redukovanje razmena elektri¢ne energije sa susednim sistemima;

5) zavodenje naponskih redukcija u iznosu od 5% u distributivnom sistemu;

6) ograniCavanje isporuke elektri¢ne energije u skladu sa planovima iz ¢lana 29. ove uredbe;

7) druge mere predvidene pravilima o radu.

Clan 26.

Operator sistema moze, bez prethodne najave, priviemeno ograni€iti ili prekinuti isporuku elektricne energije korisnicima sistema zbog
kvara u sistemu, ili preoptereéenja i drugih nepredvidenih slu€ajeva, u trajanju do dva sata.

lzuzetno, operator sistema moZe bez prethodne najave ograniCiti ili prekinuti isporuku korisnicima sistema i duze od dva sata, u
slu€ajevima dejstva viSe sile i u drugim nepredvidenim slucajevima koje operator sistema nije mogao predvideti ili Cije posledice ne moze
otkloniti.

U slu€aju privemenog ograniCenja ili prekida isporuke elektri¢ne energije iz razloga koji su navedeni u staw 2. owog €lana, korisnicima
sistema se moze priviemeno ograniiti ili prekinuti isporuka elektriCne energije najduze 12 sati u toku 24 sata.

Ukoliko nastupe okolnosti iz stava 2. ovog €lana, operator sistema je duzan da bez odlaganja na pogodan nacin obawesti korisnike
sistema o razlozima privemenog ogranicenja ili prekida isporuke elektri€ne energije.

Clan 27.

U slu€aju neophodnih radova na odrzavanju energetskih objekata ili radova na proSirenju sistema, operator sistema moze primeniti meru
ograniCenja ili prekida isporuke elektri¢ne energije u trajanju do 72 sata tokom jedne kalendarske godine, uz uslov da je ogranicenje,
odnosno prekid isporuke najavjen unapred i to:

1) 15 dana korisnicima sistema Ciji su objekti prikljueni na sistem naponskog nivoa preko 1 kV;

2) tri dana korisnicima sistema ¢iji su objekti prikljuceni na distributivni sistem naponskog nivoa do 1 kV.

U slu€aju nepredvidenih radova na odrzavanju energetskih objekata koji zahtevaju primenu mere prekida isporuke elektricne energije,
operator sistema je duzan da preko sredstava jawnog informisanja ili na drugi pogodan nacin u najkracem roku, a koji ne moze biti duzi od
dva sata, obawesti korisnike sistema o uzrocima i duzini trajanja prekida isporuke.

VI. Mere koje se preduzimaju u slu¢aju nastupanja opste nestasice, uslovi i na¢in
preduzimanja mera i redosled ogranic¢enja isporuke elektricne energije, kao i mere stednje i
racionalne potrosnje elektricne energije u slu¢aju opste nestasice elektricne energije

Clan 28.
Operatori sistema, u slucaju nastupanja opste nestasice, pored mera uredenih Zakonom, primenjuju i slede¢e mere:
1) obezbedivanje maksimalno mogu¢e pogonske spremnosti sistema;
2) saradnju sa nadleznim drzawnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.



Clan 29.
Operatori sistema primenjuju plan podfrekventne zastite i plan ogranic¢enja isporuke elektricne energije kojima se ureduju uslovi, nacin i
redosled ograni¢enja isporuke elektricne energije.
Planovi iz stava 1. owog €lana se izraduju na sledeci nacin:
1) operator prenosnog sistema izracunava iznos snage na podrucju svakog operatora distributivnog sistema, kaji je potrebno ukljuciti u
navedene planove, na osnow nediskriminacije;
2) operator distributivnog sistema samostalno wsi izbor dela potro$nje u svom sistemu kako bi zadowdljio zahtevanu snagu iz tacke 1)
owog Clana.
Planowi iz stava 1. owog ¢lana blize se ureduju pravilima o radu.
Clan 30.
Operator distributivnog sistema u slu€aju opste nestaSice sprovodi mere $tednje i racionalne potrosnje elektri¢ne energije iskljucenjem
jawne raswete, ulica, trgova i drugih objekata, odnosno svodenjem oswetljenja na minimalni sigumosni obim u saradnji sa nadleznim organom
jedinice lokalne samouprawe.

VII. Uslovi i naéin obustave isporuke elektricne energije, postupak obustave kao i prava i
obaveze operatora sistema, snabdevaca, odnosno javhog snabdevaca i krajnjih kupaca

Clan 31.

Krajnjem kupcu elektricne energije moze se obustaviti isporuka elektricne energije u slucajevima i pod uslovma utwdenim Zakonom i
owom uredbom, a naroCito u slucaju:

1) kada troSi elektri€nu energiju suprotno uslovma koji su utwdeni u odobrenju za prikljucenje, osim u slucajevima za koje je Zakonom
predvideno iskljuenje sa sistema;

2) kada ne svede wSno opterecenje na odobrenu wednost posle pismenog upozorenja operatora sistema;

3) kada preko swoje instalacije bez odobrenja operatora sistema dozvoli drugom kupcu potroSnju elektriCne energije;

4) kada neoMasc¢eno zameni glawni osiguraC ili uredaj za ogranicenje snage, osiguratem odnosno uredajem vece snage od odobrene i
druge uredaje za ograniCenje snage, ako se ne utiCe na tacnost merenja elektricne energije.

Clan 32.

Operator sistema ¢e na zahtev snabdevaca, odnosno jawnog snabdevaca obustaviti isporuku elektricne energije krajnjem kupcu zbog
neizwSenih obaveza po ugovoru o prodaji elektriCne energije, na nain i pod uslovma propisanim Zakonom i ovom uredbom.

Snabdeva€, odnosno jawni snabdevaC je duzan da pre podnoSenja zahteva operatoru sistema za obustaw isporuke elektriCne energije
zbog neizwSenih obaveza po ugovoru o prodaji elektriCne energije, krajnjeg kupca prethodno upozori da u roku propisanim Zakonom izmiri
dospele obaveze, odnosno postigne sporazum o izwSavanju obaveze.

Upozorenje iz stava 2. ovog ¢lana, pored podataka o snabdevacu, odnosno javnom snabdevacu, sadrzi i:

1) iznos duga i podatke o objektu, odnosno objektima na koje se dug odnosi;

2) rok za izmirenje duga;

3) nacin i uslove ponude za zaklju€enje sporazuma o izwSenju obaveze;

4) obawestenje o naCinu i rokovima obavestavanja snabdevaca, odnosno janog snabdeva¢a o izmirenju duga;

5) obaveStenje da ¢e snabdeva€, odnosno jawni snabdeva€, u slu€aju da se dug ne izmiri, pokrenuti postupak obustave isporuke elektricne
energije podnoSenjem zahteva operatoru sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priklju€en, sa navodenjem zakonskog roka od osam dana
u kojem je operator sistema obavezan da obustaw izwsi;

6) upozorenje krajnjem kupcu na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zastite Zivota ili zdravja ljudi, bezbednosti imovine i
zastite Zivotne sredine, za slu€aj da do obustawve isporuke dode;

7) obawestenje da u slu€aju obustave isporuke elektricne energije, krajnji kupac ima pravo na prigovor i 0 nacinu i roku za podnoSenje
prigovora;

8) informaciju o nacinu obaveStavanja snabdeva¢a, odnosno jawnog shabdevaCa o izmirivanju obaveze, radi nastawka isporuke elektricne
energije;

9) obawestenje da obustavom isporuke elektricne energije ne prestaje ugovor o prodaji, odnosno ugovor o koriS¢enju sistema, zbog ¢ega
krajnji kupac za weme obustave ima obaveze koje se odnose na pristup sistemu;

10) druge podatke i obaveStenja u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Upozorenje iz stava 2. ovog ¢lana moze biti sadrZzano i u raunu za elektriénu energiju.

Zahtev za obustaw isporuke elektri¢ne energije iz stava 1. ovog €lana, snabdevag, odnosno jawni snabdeva€ moze podneti po isteku roka
iz upozorenja za jedno, ViSe ili sva mesta isporuke elektri¢ne energije istog krajnjeg kupca Ciji su objekti priklju€eni na sistem kojim upravja
operator sistema kome se zahtev za obustaw isporuke podnosi.

Clan 33.

Operator sistema duzan je da obawesti snabdevaca, odnosno jawnog snabdevaCa o izwSenoj obustavi isporuke elektricne energije iz €lana
32. stav 1. ove uredbe.

Operator sistema je obavezan da nastavi isporuku elektriéne energije u objektu krajnjeg kupca odmah po prijemu obavestenja snabdevaca
da su otklonjeni razlozi za izwSenu obustaw isporuke elektricne energije iz ¢lana 32. ove uredbe.

Clan 34.

Operator sistema duzan je da pre obustawe isporuke elektricne energije kupcu dostavi pismenu opomenu sa nawdenjem roka za
otklanjanje uoenih nepravilnosti i nedostataka u slu¢aju:

1) kada kupcu istekne rezenno snabdevanje;

2) kada izmeStanje memog mesta kupca nije moguce u skladu sa propisima i tehni€kim uslovima utwdenim pravlima o radu sistema;

3) iz ¢lana 31. owe uredbe.

Rok iz stava 1. owog ¢lana ne moze biti kraci od tri dana od dana dostavjanja opomene.

Rezenni snabdeva¢ obaveStava operatora sistema o roku kada kupcu isti€e pravo na rezenno snabdevanje najmanje osam dana pre
isteka roka.

Operator sistema je duzan da kupca obavesti 15 dana unapred o roku kada se nawSava godina dana od obustawe isporuke elektricne
energije kupcu na zahtev snabdevaca.

U sluéaju isklju€enja na zahtev kupca, operator sistema je duzan da ga u roku od sedam dana po prijemu zahteva za iskljuGenje obavesti
o danu kada ¢e iskljucenje sa sistema biti izwSeno.

Kada se utwdi da je objekat kupca samovasno prikljucen na sistem bez odobrenja za prikljuenje, kada se elektri¢na energija koristi bez
ili mimo memih uredaja ili suprotno uslovima iz odobrenja za prikljuenje u pogledu merenja elektri¢ne energije, kao i u slu€aju da se utwdi
da objekat kupca ne ispunjava uslove u skladu sa propisima i predstavja neposrednu opasnost po zivot, zdravje ljudi, Zivotnu sredinu i
imovinu, operator sistema duZan je da u roku odtri dana nakon isklju¢enja objekta kupca sa sistema, dostavi kupcu obawestenje o
razlozima iskljucenja sa sistema.

VIIL. Uslovi i na€in racionalne potrosnje i Stednje elektricne energije

Clan 35.
Radi obezbedenja Stednje i racionalne potroSnje elektrine energije, snabdeva¢, odnosno jawi snabdevaC ¢e krajnjim kupcima davati



odgovarajuca uputstva o najekonomicnijim nacinima koriS¢enja i Stednje elektriCne energije.
Clan 36.

Operator sistema duzan je da jednom godiSnje informiSe krajnjeg kupca o njegowoj ukupno preuzetoj koli€ini energije u proteklih 12
meseci, 0 odnosu koali€ine energije koju je on preuzeo i prosecne koliCine energije koju preuzimaju krajnji kupci iste kategorije u sistemu
operatora, o spisku mera koje krajnji kupci mogu da preduzmu u cilju uStede energije, kao i o drugim podacima koji mogu biti od znaCaja za
racionalnu upotrebu energije.

IX. Uslovi snabdevanja objekata kupaca kojima se ne moze obustaviti isporuka elektricne
energije zbog neizvrSenih obaveza za isporuéenu elektriénu energiju ili u drugim
slu¢ajevima

Clan 37.

Zbog neizwSenih obaveza za isporucenu elektricnu energiju ne moze se, suprotno owoj uredbi, obustaniti isporuka elektriCne energije
kupcima za objekte Ciji bi prekid rada doveo do neposredne opasnosti po zivot i zdravje ljudi i za objekte od posebnog interesa za privedu i
Zivot ljudi i odbranu zemlje.

Objektima iz stava 1. ovog ¢lana smatraju se:

1) zdravstvene ustanowe u skladu sa zakonom kojim se ureduje zdravstvena zastita, izuzev apoteka;

2) objekti vodowoda i kanalizacije (za proizvodnju, preciS¢avanje i transport vode, za funkcionisanje kanalizacije);

3) kuhinje za snabdevanje degjih ustanova i ustanova socijalne zastite;

4) sistemi daljinskog grejanja;

5) hidrometeoroloski i seizmoloski zavodi;

6) rudnici uglja za snabdevanje termoelektrana;

7) vojni objekti;

8) objekti ustanowe jawnog radiodifuznog senisa u skladu sa zakonom kojim se ureduju telekomunikacije;

9) predSkolske, Skolske i visokoSkolske ustanowe;

10) objekti policije u skladu sa zakonom i propisima kojima se ureduje rad palicije;

11) objekti vatrogasne sluzbe u skladu sa zakonom kaji ureduje zastitu od pozara;

12) objekti jawne telekomunikacione mreze u skladu sa zakonom kojim se ureduju telekomunikacije;

13) objekti za izdrzavanje zavodskih sankcija u skladu sa zakonom kojim se ureduje izwSenje kriviénih sankcija;

14) objekti organa drzawne uprave u kojima se obawjaju strucni i sa njima povezani izwSni poslovi u oblasti metrologije.

Clan 38.

Pored objekata iz Clana 37. owe uredbe, u sluaju opsSte nestaSice, isporuka elektricne energije ne moze se obustaviti i slede¢im
objektima:

1) objekti i ispravjacke stanice jawog saobracaja (aerodromi, ZelezniCke stanice, tramwaji, trolejbusi, stanice signalizacije za jawni
saobracaj i centralne garaze janog saobracaja);

2) ambasadama, konzulatima i rezidencijama ambasadora i konzula;

3) toplim pogonima, pe¢ima za topljenje, pogonima petrohemije i bazne hemije, hladnjatama i pumpnim stanicama za odvodnjavanje;

4) objektima za proizvodnju nafte i prirodnog gasa;

5) objektima za proizvodnju derivata nafte, naftovodima, produktovodima, objektima za skladiStenje nafte i derivata nafte;

6) objektima za transport, distribuciju i skladistenje prirodnog gasa;

7) objektima u kojima su smesSteni drzawni organi;

8) studentskim, uceni¢kim domovima i ustanovama socijalne zastite (gerontoloski centri, domovi za stara lica, domovi za decu sa
smetnjama u razvoju);

9) pretovami kapaciteti re€nog, Zelezni¢kog i drugog saobracaja;

10) hotelima sa pet i ViSe zvezdica.

X. Nacin regulisanja medusobnih odnosa izmedu snabdevaca, operatora sistema i krajnjeg
kupca kome se ne moze obustaviti isporuka elektricne energije

Clan 39.

Za objekte iz ¢lana 37. owe uredbe, ugovorom o prodaji elektrine energije i ugovorom o pristupu sistemu (izuzev u slu€aju potpunog
snabdevanja kada krajnji kupac plac¢a pristup sistemu snabdevacu) odreduju se sredstva obezbedenja plac¢anja za snabdevanje elektricnom
energijom i pristup sistemu.

Clan 40.

U slu€aju odbijanja potpisivanja ugowora iz Clana 39. owve uredbe od strane krajnjeg kupca ili u slu€aju da krajnji kupac nije obezbedio
sredstva obezbedenja plac¢anja, snabdevac, odnosno jawni snabdevac ili operator sistema ¢e bez odlaganja pozvati takvog kupca da u roku
od osam dana zakljuci ugovor o prodaji, odnosno dostavi sredstva obezbedenja placanja.

Ako krajnji kupac ne postupi na nacin i u roku iz stava 1. ovog €lana, operator sistema ¢e izwSiti obustaw isporuke elektriCne energije.

Xl. Uslovi i na¢in merenja isporucene elektricne energije

Clan 41.
Isporu¢ena i preuzeta elektrina energija i snaga mere se odgovaraju¢im mermim uredajima i pomoc¢nim uredajima i to:
1) naponskim i strujnim memim transformatorima;
2) brajilima aktivne i/ili reaktivne elektriéne energije;
3) statickim (elektronskim) brojilima aktivne i/ili reaktivne elektricne energije sa dijagramom aktivne i reaktine snage saintemom
wremenskom jedinicom;
4) pomocnim uredajima (registratorima i pokazivacima aktivne snage, uklopnim satovima, MTK i RTK prijemnicima, sumamim brojilima,
registratorima i pokazateljima aktivne i reaktivne snage, uredajima za ograniGavanje snage - struje i automatskim ili topljivim osiguracima).
Memi uredaji koji se ugraduju moraju biti overeni (pregledani i Zigosani) od strane ova$c¢enog tela za overavanje odgovarajuce wrste memih
uredaja u skladu sa zakonom kojim se ureduje metrologija, a njihove priklju€ne veze moraju biti pregledane i poklopac priklju¢nice plombiran
od strane operatora sistema, u skladu sa zakonom i drugim propisima i pravilima o radu.
Prilikom ugradnje mogu se ugradivati samo overeni memi uredaji iz stava 1. tac. 1), 2) i 3) ovog ¢lana.
Clan 42,
Memi uredaji moraju ispunjavati propisane metroloSke i sa njima povezane zahtewe, a naro€ito u pogledu propisanih standarda, tehnickih
zahteva i normi kvaliteta.
Operator sistema odreduje wstu, tip, klasu tacnosti, potreban broj i memi opseg uredaja, kao i mesto i nain njihovog smestaja, u skladu
sa zakonom kgjim se ureduje metrologija, ovom uredbom i pravilima o radu.
Kod prikljucenja objekta na distributini sistem koji u svom sastaw ima stanowe, isporucena elektricna energija se za svaki stan meri
samo preko jednog memog uredaja, osim u slucaju kada se za odredene uredaje u stanu izvodi posebna instalacija preko koje operator



distributivnog sistema mozZe da upravja tim uredajima, pa se isporu¢ena elektricna energija za te uredaje meri preko posebnog memog
uredaja.

Za objekte koji se prikljuCuju na distributivni sistem, a kojima se elektricna energija isporuCuje preko naj\iSe Cetiri mema uredaja, memi
uredaji se smeStaju u odgovaraju¢i memi orman kaji se po pravilu postavja na granicu jawne i privatne svojine (granica poseda).

Clan 43.

U slucaju iskljucenja na zahtev kupca, zbog rusSenja ili preseljenja objekta, kupac ima pravo na memi uredaj istog tipa i klase taCnosti bez

naknade, na drugom memom mestu (lokaciji) na podrucju istog operatora sistema, za koje mu je izdato odobrenje za priklju¢enje.
Clan 44.

Operator sistema duzan je da na zahtev kupca izwSi ugradnju ili zamenu postoje¢eg memog uredaja (brojila elektricne energije), memim
uredajem koji omogucava drugadiji na€in obrauna.

TroSkove nabawke i ugradnje brojila iz stava 1. ovog €lana snosi kupac, a ugradnju na mernom mestu wSi operator sistema.

Clan 45.

Za kupce Ciji je objekat prikljucen na mrezu napona do 1 kV kojima se meri samo aktivna elektricna energija, brojila aktivne elektricne
energije moraju biti najmanje klase tacnosti 2 odnosno indeksa klase A.

Za kupce Ciji je objekat priklju¢en na mrezu napona do 1 kV kojima se meri aktivna elektrina energija, reaktivna elektricna energija i wSno
opterec¢enje (kombinovana brgjila aktivne i reaktivne elektri¢ne energije u jednom kucistu za direktno ili poluindirektno prikljucenje), brgjilo
aktivne elektricne energije mora biti najmanje klase taCnosti 1 odnosno indeksa klase B i brojilo reaktivne elektricne energije mora biti
najmanje klase tacnosti 3.

Kupcima ciji je objekat prikljuc¢en na mrezu napona do 1 kV sa odobrenom snagom preko 43,5 kW meri se aktivna energija, reaktivna
energija i wSno opterecenje.

Kupcima Ciji je objekat priklju¢en na mrezu napona iznad 1 kV sa odobrenom snagom do 1600 kW, meri se aktivna elektricna energija,
reaktivna elektriCna energija i wSno opterecenje brojilom aktivne elektriCne energije najmanje klase tacnosti 0,5 S, odnosno indeksa klase S
i brojilom reaktivne elektri€ne energije najmanje klase tacnosti 3.

Kupcima Ciji je objekat priklju¢en na mrezu napona iznad 1 kV sa odobrenom snagom preko 1600 kW, meri se aktivna elektricna energija,
reaktivna elektricna energija i wSno opterecenje brojilom aktivne elektricne energije klase tacnosti 0,2 S i brojilom reaktivne elektricne
energije klase tacnosti 2.

Za mesta predaje elektriCne energije u sistem iz objekata za proizvodnju elektri¢ne energije instalisane snage do 1 MVA, koriste se brojila
aktivne elektricne energije klase tacnosti 1 odnosno indeksa klase B i brgjila reaktivne elektricne energije klase tacnosti 3.

Za mesta predaje elektricne energije u sistem iz objekata za proizvodnju elektricne energije instalisane snage preko 1 MVA, koriste se
brojila aktivne elektricne energije klase tacnosti 0,2 S i brojila reaktivne elektricne energije klase tatnosti 2.

Za mema mesta na kojima se meri razmenjena elektriCna energija izmedu prenosnog i distributivnog sistema, meri se aktivna elektricna
energija, reaktivna elektricna energija i wSno opterecenje brojilom aktivne elektricne energije klase taCnosti 0,2 S i brojilom reaktivne
elektricne energije klase tacnosti 2.

Klasa tacnosti memih transformatora kod memih mesta iz st. 2, 3, 4. i 6. ovog ¢lana mora da bude najmanje klase 0,5.

Klasa tacnosti memih transformatora kod memih mesta iz st. 5. i 8. ovog ¢lana mora da bude najmanje klase 0,2.

Brgjila elektri¢ne energije kod kupaca na naponu iznad 1 kV moraju posedovati moguénost dvosmeme komunikacije.

Clan 46.

Operator sistema je duzan da u slu€aju zamene memog uredaja drugim odgovarajuéim memim uredajem, korisnika sistema obawesti o
izwSenoj zameni.

Clan 47.

Operator sistema je duzan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana saznanja, obavesti korisnika sistema o svim
smetnjama ili oSte¢enjima na memim uredajima i da preduzme hitne mere za njihovo otklanjanje u roku od tri radna dana od dana slanja
obawestenja.

Korisnik sistema je duzan da bez odlaganja obavesti operatora sistema o nestanku, kao i 0 sMm smetnjama ili oStecenjima na memim i
pripadaju¢im uredajima, najkasnije u roku od tri dana od dana utwdenog nestanka, smetniji ili oSte¢enja uredaja.

Operator sistema je duzan da odmah po prijemu obaweStenja iz stava 2. owog €lana, a najkasnije u roku od tri radna dana preduzme
odgovaraju¢e mere i obezbedi ispravno merenje.

Clan 48.

Operator sistema duzan je da omoguéi po zahtew korisnika sistema vizuelni uvd u stanje brojila elektriCne energije.

Plombe operatora sistema na prikljunim vezama memih uredaja moze da skida samo za to oMaSceno lice operatora sistema, kaji je
duzan da o tome sacinjava izveStaj u kojem navodi weme i razlog skidanja.

Plombe oMas¢enog tela za overavanje na memom uredaju moze da skida samo oMaSéeno telo.

Clan 49.

Operator sistema duzan je da oCitava brajila elektri¢ne energije u intervalima utwdenim kao obracunski period, u skladu sa metodologijom
kojom se utwduje cena za pristup, odnosno koriS¢enje sistema kojim upravja.

U slu€aju da se merenje isporuCene i preuzete elektricne energije i snage oCitava za wemenski period duzi od obracunskog intenala,
operator sistema je u obawezi da izmerene \eli€ine preracuna po obracunskim intenalima za period o€itavanja, koristeCi standardizovani
dijagram opterecenja (profil potroSnje) za tu kategoriju korisnika sistema.

Operator sistema duzan je da o€ita brojilo elektricne energije i na poseban zahtev snabdevaca, odnosno jawnog snabdevaca ili korisnika
sistema, o njihovom troSku, osim u postupku promene snabdeva€a, u skladu sa Zakonom i pravilima kojima se ureduju uslov i postupak
promene snabdevaCa, kada se brajila elektricne energije oitavaju na troSak novog snabdevaca.

TroSkovi oCitavanja brgjila iz stava 1. owog €lana su uklju€eni u standardne troSkowe pristupa sistemu.

TroSkovi ocitavanja brojila iz stava 3. owog €lana utwduju se u visini stvamih troSkova i operator sistema je duzan da ih utudi i objavi na
intemet stranici.

Clan 50.

Vremenski intenvali periodi¢nog overavanja brojila elektri€ne energije u upotrebi od strane ovascenih tela i kontrola memih uredaja iz ¢lana
41. stav 1. tac. 1), 2) i 3) owe uredbe, uSi se u skladu sa zakonom kojim se ureduje metrologija, podzakonskim aktima donetim na osnow
tog zakona i pravilima o radu.

Operator sistema i korisnik sistema mogu da zahtevaju vanredni pregled, odnosno kontrolu memih uredaja u upotrebi iz stava 1. ovog
Clana, koja se uSi u skladu sa zakonom kojim se ureduje metrologija, podzakonskim aktima donetim na osnow tog zakona, odnosno
pravilima o radu.

Clan 51.

Operator sistema je duzan da izwSi ispravku registrovanih podataka za obracunski period, ako se kontrolom memog uredaja u upotrebi ili
kontrolom obraCuna utwdi da je:

1) obraCunska konstanta memog uredaja bila pogreSno utwdena;

2) pogresno ocitana wednost celih i decimalnih brojeva na brojéaniku;

3) uredaj za upravjanje tarifama (intemi sat na brojilu, uklopni sat, MTK ili RTK prijemnik) nije ispravno funkcionisao;

4) registrovanje elektricne energije na brgjilu bilo netacno.

Clan 52.



Ako se utwdi da je obraunska konstanta memog uredaja bila pogreSno utwdena, registrovanje ¢e se izwSiti primenom ispravne
obracunske konstante memog uredaja.

Ako se utwdi da uredaj za upravjanje tarifama (intemi sat na brojilu, uklopni sat, MTK ili RTK prijemnik) nije isprawno funkcionisao, ukupno
registrovana elektri¢na energija u tom periodu rasporedi¢e se prema odnosu ostvarenih wednosti po tarifama u odgovaraju¢em prethodnom
periodu kad je registracija bila ispravna, odnosno na osnow dijagrama aktivne i reaktivne snage i njihove raspodele po tarifama, ukoliko ov
podaci postoje.

U slu€aju da podaci iz stava 2. ovog €lana ne postoje, ukupno registrovana elektricna energija rasporedice se srazmemo wemenu trajanja
tarifa.

Ako se utwdi da je registrovanje na glavnom brgjilu bilo netacno, za obracun ¢e se primeniti registrovana energija, odnosno snaga na
kontrolnom brojilu (kontrolno brgjilo je overeno brojilo iste klase taénosti i metrolo$kih karakteristika kao i glawno brojilo na istom mestu
merenja, pomocu kojeg se kontrolie taénost memih podataka sa glawnog brojila) registrovanom kod operatora sistema, ukoliko postoji.

Ukoliko ne postaji kontrolno brojilo registrovano kod operatora sistema, za procenu neregistrovane elektricne energije ¢e se primeniti memi
podatak registrovan u sistemu za prikupljanje i obradu podataka u realnom wemenu, nadzor rada, daljinsko komandovanje i upravjanje
sistemom, ukoliko postoji.

Ukoliko ne postoji merenje koje bi dalo podatak o neregistrovanoj elektri€noj energiji, operator sistema e izuSiti procenu neregistrovane
elektriCne energije imajuci u vidu potroSnju, odnosno proizvodnju na memom mestu u odgovarajucem prethodnom periodul.

Clan 53.

O isprawci registrovanih podataka, operator sistema je duzan da obawesti snabdevaca, odnosno javnog snabdevaCa i korisnika sistema,
ako je ispraka izwSena po isteku obracunskog perioda za koji je ve¢ izdat racun za pristup sistemu, kao i da izwSi ispraku izdatog racuna
za taj obraCunski period.

Na osnow obawestenja iz stava 1. owog €lana, snabdeva¢, odnosno jawni snabdevac Ce izusiti ispraku izdatog racuna krajnjem kupcu.

XIl. Na€in obracduna neovlaséeno preuzete elektricne energije

Clan 54.

Pod neovaséenim koriSéenjem elektricne energije podrazumeva se:

1) koriS¢enje elektriCne energije u objektu kaji je prikljucen na sistem bez odobrenja za prikljucenje;

2) koriS¢enje elektri¢ne energije samoMasnim prikljuc¢enjem objekta nakon izwSene obustave isporuke elektriéne energije;

3) koriscenje elektricne energije bez memog uredaja ili mimo memog uredaja;

4) koriS¢enje elektrine energije preko memog uredaja na kome je onemoguceno pravilno registrovanje elektri¢ne energije;

5) kori§¢enje elektriéne energije preko memog uredaja na kome su oSte¢ene plombe operatora sistema, odnosno ovascenog tela za
oweravanje merila, pod uslovom da se u kontroli memog uredaja utwdi nepravilnost registrovanja utroSene elektricne energije;

6) nenamensko koriS¢enje elektri¢ne energije po powoljnijim tarifama iz kategorije kojoj krajnji kupac ne pripada u skladu sa metodologijom
za odredivanje cene elektriCne energije za jano snabdevanje;

7) samovasna zamena glawih osiguraca i drugih uredaja za ogranicenje snage, odnosno struje kojom se utiCe na tanost merenja
preuzete elektricne energije;

8) samoMasna zamena glawnih osiguraCa i drugih uredaja za ograni¢enje snage, odnosno struje kojom se ne utiCe na tatnost merenja
preuzete elektricne energije;

9) koriSéenje elektricne energije preko memog uredaja na kome su oSte¢ene plombe operatora sistema, odnosno ovascenog tela za
oweravanje, pri Cemu korisnik sistema nije obavestio operatora o oSteCenju u skladu sa ¢lanom 47. stav 2. ove uredbe.

Clan 55.

Operator sistema je duzan da izwsi obracun za neovasc¢eno preuzetu elektricnu energiju.

Operator sistema utwduje period za koji se wsi obratun neovascene potrosnje elektricne energije na osnow podataka o izwsenju radnji iz
¢lana 54. owe uredbe.

Obracun neoMaséeno utroSene elektri¢ne energije wsi se za aktivnu elektriénu energiju i snagu.

Ukoliko se ne moze utwditi poCetak neovaS¢ene potroSnje iz Clana 54. ove uredbe smatra se da je trajala od dana poslednje kontrole
memog mesta.

Ocitavanje memih uredaja na licu mesta, bez obavjanja kontrole i izrade zapisnika o kontroli memog mesta ne smatra se kontrolom koja
se moze koristiti za odredivanje poCetka neovaS¢enog preuzimanja elektriCne energije.

Period za obratun neoMascene potroSnje ne moze biti duzi od godinu dana.

Clan 56.

Neovas$ceno preuzeta elektri¢na energija u slu€ajevima iz ¢lana 54. ta¢. 1)-5), 7) i 9) ove uredbe obraCunava se primenom prosecne cene
balansne energije za smer regulacije na gore, uveCane za iznos proseCne cene pristupa sistemu za odgovarajucu kategoriju korisnika
sistema, u periodu za kaji je obracunato neovasceno koriS¢enje elektricne energije.

U slu€aju koriS¢enja elektricne energije iz ¢lana 54. tatka 6) ove uredbe, ukupno utroSena elektricna energija i snaga obraCunavaju se
primenom tarifa za odgovarajucu kategoriju i grupu krajnjih kupaca u skladu sa metodologijom za odredivanje cene elektriCne energije za
jawno snabdevanje, koje vaze na dan otkrivanja nenamenskog koriS¢enja elektricne energije.

U sluCaju zamene iz €lana 54. taCka 8) owe uredbe, snaga prekoraCenja se obraCunava primenom tarifa za snagu za odgovarajucu
kategoriju korisnika sistema u skladu sa metodologijom kojom se odreduje cena pristupa sistemu za distribuciju elektricne energije koje
vaze na dan otkrivanja samovasne zamene.

Clan 57.

Krajnjim kupcima koji neoMas¢eno koriste elektriCnu energiju iz Clana 54. ta€. 1)-7) i 9) owe uredbe, neovaS¢eno preuzeta elektricna
energija se za svaki kalendarski mesec tokom perioda neovaScenog preuzimanja, izraCunava kao proizvod obracunske snage i
ekvivalentnog broja €asova koriS¢enja obracunske snage.

Kupcima iz stava 1. owog €lana, na naponu iznad 1 kV, obracunska snaga se odreduje kao proizvod instalisane snage elementa preko
koga je korisnik prikljucen na sistem i faktora snage 0,95.

Kupcima iz stava 1. owog €lana, na naponu do 1 kV, obracunska snaga se odreduje kao proizvod:

- nominalne struje glamnog osiguraca ili uredaja za ograniCenje snage, nominalnog napona i broja faza, kada je neovas¢ena potroSnja
realizovana iza glawnog osiguraca; ili

- trajno dozwoljene struje optere¢enja provodnika preko koga se odvija neoMasc¢ena potroSnja, nominalnog napona i broja faza, kada je
neovaScéena potroSnja realizovana ispred glanog osiguraca.

Ekvivalentni broj Casova koriS¢enja obracunske snage iznosi:

- za domacinstwo od 1. oktobra do 31. marta - 120 ¢asova mesecno, odnosno 240 Casova ako se za grejanje prostorija koristi elektricna
energija;

- za domacinstwo od 1. aprila do 30. septembra - 120 Casova mesecno;

- ostali kupci, za rad u jednoj smeni - 240 ¢asova mesecno;

- ostali kupci, za rad u dve smene - 400 Casova mesecno;

- ostali kupci, za rad u tri smene - 500 Easova mesecno;

- jawno oswetljenje - 300 Casova mesecno.

Krajnjim kupcima koji neovasSéeno koriste elektri€nu energiju iz ¢lana 54. taCka 8) owe uredbe, snaga prekoratenja se za svaki
kalendarski mesec tokom perioda neovas¢enog koriS¢enja elektricne energije izraCunava kao razlika obracunske snage odredene na nacin



iz stava 3. owog Clana i odobrene snage.
Clan 58.

Koali¢ina elektricne energije i snage za obraCun neovasc¢eno preuzete elektricne energije utwduje se kao razlika izraCunate koliCine
elektricne energije i snage iz ¢lana 57. ove uredbe i prethodno obraCunate koliCine elektricne energije i snage.

Za mesec u kojem je otkrivena neoMascena potroSnja elektriCne energije, ekvivalentni broj Casova za obracun neovascenog koricenja
elektricne energije utwduje se mnozenjem ekvivalentnog broja ¢asova odredenog na osnow €lana 57. ove uredbe sa koliCnikom broja dana
proteklih u mesecu otkrivanja i ukupnog broja dana u tom mesecu.

Za mesec u kom je otkrivena zamena iz ¢lana 54. tacka 8) ove uredbe, utwduje se puna mesecna naknada za snagu prekoracenja,
nezavisno od dana u mesecu kada je zamena otkrivena.

XIlll. Nac¢in obavestavanja krajnjeg kupca

Clan 59.

Operatori sistema duzni su da obaveStavaju krajnjeg kupca o:

1) snabdevadima koji obavjaju delatnost na sistemu kojim upravja, merama i nacinu Stednje i racionalne potroSnje elektricne energije,
pravlima o radu sistema, planovima razwoja i drugim aktima za koje je Zakonom propisana obaweza objavjivanja, putem swje intemet
stranice;

2) prekidima u isporuci elektri¢ne energije zbog radova na odrzavanju i proSirenju distributivnog i prenosnog sistema, zbog kvarova i drugih
kratkotrajnih poremecaja u radu sistema i primeni planova ograni¢enja isporuke elektrine energije za slucaj opSte nestaSice, putem
sredstava jawnog informisanja i svoje intemet stranice.

Operatori sistema i jawni snabdeva¢ su duzni da obavesStavaju krajnjeg kupca o regulisanim cenama putem sredstava jawnog informisanja i
swje intemet stranice.

Operator distributivnog sistema i jawni snabdeva¢ su duzni da obaveStavaju krajnjeg kupca:

1) uspostavjanjem besplatne telefonske linije za obaveStavanje;

2) organizovanjem sluzbi za davanje usmenih obavestenja.

Operatori sistema, snabdeva¢, odnosno jawni snabdevac su duzni da obavestavaju krajnjeg kupca:

1) 0 opStim uslovima ugovora putem swoje intemet stranice;

2) dostaujanjem obaveStenja pismenim putem na zahtev kupca, osim informacija i podataka koji su ve¢ objavjeni.

XIV. Uslovi i mere za snabdevanje kupaca elektricnom energijom, uslovi i nacin izvrSavanja
obaveza snabdevaca i javhog snabdevaca

Clan 60.

U cilju ostvarivanja prava domacinstva na jamno snabdevanje, operator distributivnog sistema je obavezan da janom snabdevacu dostavi
podatke 0 memim mestima koja pripadaju kategoriji domacinstva.

Kupac, koji ne pripada kategoriji domacinstva, a u skladu sa Zakonom ima pravo na jano snabdevanje, duzan je da janom snabdevacu
jednom u tri godine dostavi sledece:

1) potwdu od operatora sistema da su mema mesta preko kojih preuzima elektriénu energiju na naponskom nivou ispod 1 kV;

2) dokaz da ispunjava uslowe za sticanje statusa malog kupca, u skladu sa Zakonom, odnosno statistiCki aneks iz kojeg se utwduje broj
zaposlenih i bilans uspeha iz kojeg se utwduje ukupan godi$nji prihod.

Kupac iz stava 2. owog ¢lana duzan je da jawnog snabdevaCa obavesti o nastalim promenama koje utiCu na gubitak statusa malog kupca.

Clan 61.

Operator sistema, snabdevac i jawi snabdevag, koji se u smislu zakona o zastiti podataka o li¢nosti smatraju rukovaocima podataka o
licnosti, prikupljaju i obraduju licne podatke o kupcima - fizickim licima radi izwSavanja obaweza koje se odnose na snabdevanje krajnjih
kupaca elektricnom energijom propisanih Zakonom.

Operator sistema prikuplja i obraduje podatke o kupcima - fizickim licima Ciji se objekti prikljucuju, odnosno koji su prikljuéeni na sistem
kojim upravja, koji se odnose na prikljuCenje na sistem, pristup sistemu, merenje isporuCene elektriCne energije i obracun odstupanja
balansne grupe.

Snabdeva¢ odnosno jawni snabdeva¢ prikuplja i obraduje podatke o kupcima - fizi¢kim licima koji se odnose na ugovor o prodaiji elektricne
energije.

Liéni podaci iz stava 1. owog €lana su: liéno ime i prezime, JMBG, adresa objekta koji se priklju¢uje, odnosno kaji je priklju¢en na sistem,
podaci o objektu koji se prikljucuje i 0 nameni potroSnje elektrine energije, adresa dostauvjanja racuna, identifikacioni broj memog mesta,
odnosno $ifra mermog mesta ili kupca, odnosno drugi odgovarajuéi jedinstven podatak za mesto prikljuc¢enja, memi podaci, kao i podaci o
snabdevaCu, elementima i trajanju ugovora o prodaji elektriCne energije i balansno odgovornoj strani za mesto merenja.

Clan 62.

Krajnji kupac je duzan da operatoru sistema i snabdevaCu, odnosno jawnom snabdevacu, prijavi promene Masnistva ili promene u vezi sa
pravom koriS¢enja, promenom imena, promenom poslowog imena odnosno promenom naziva, promenom namene potroSnje elektricne
energije, statusnim promenama i drugim promenama nastalim posle zaklju¢enja ugovora o prodaiji elektricne energije, odnosno ugovora o
pristupu sistemu najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Prijava iz stava 1. owog ¢lana u slu€aju promene koja zahteva zakljuCenje novog ugowvora o prodaji elektri€ne energije ne moze se podneti
za objekat u kojem je izwSena obustava isporuke elektriCne energije, dok se ne otklone razlozi za obustaw.

U slucaju promene koja zahteva zakljuCenje novog ugovora o prodaji elektricne energije, krajnji kupac je duzan da uz prijaw iz stava 1.
owog Clana prilozi odgovarajuée dokaze: overen kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, reSenje o nasledivanju, izvod iz registra privednih
subjekata, prijaw - odjaw prebivaliSta, a u slu€aju drugih promena, odgovarajuce druge dokaze kojim se potwduje nastala promena, a
operator sistema je duzan da ocita brojila elektricne energije u roku od tri dana od dana prijema prijave i dostavi oCitane podatke
snabdevacu, odnosno javnom snabdevacu.

Krajnji kupac koji ima zaklju€en ugovor o potpunom snabdevanju 0 promenama iz stava 1. owog €lana obaweStava samo snabdevaca,
odnosno janog snabdevaca, koji o tim promenama obaveStava operatora sistema.

U slucaju da se sa novim Masnikom objekta ne zakljuci ugovor o prodaiji elektricne energije, odnosno ugovor o pristupu sistemu, sa danom
ocitavanja stanja na brojilu elektri¢ne energije, operator sistema ¢e obustawiti isporuku elektricne energije na tom memom mestu.

Ukoliko novi Masnik podnese dokaze o promeni MasniStva na objektu i dokaz o izmirenju raCuna na ime obaveza do dana oCitavanja stanja
na brajilu elektri¢ne energije, moze da zakljuci ugovor o prodaji i ugovor o pristupu sistemu.

Clan 63.

Ugowor o prodaji, odnosno ugovor o pristupu sistemu, moze se na odredeno weme zakljuciti i sa zakupcem objekta, odnosno nosiocem
prava privemenog koriS¢enja objekta po drugom osnow, pod uslovom da su regulisane sve dospele obaveze do dana zakljuenja ugovora o
prodaji, odnosno ugovora o pristupu sistemu, od strane prethodnog krajnjeg kupca.

Operator sistema, snabdeva€, odnosno jawni snabdevac mogu usloviti zakljucenje ugovora sa novim krajnjim kupcem iz stava 1. owog
¢lana uspostavjanjem solidame odgovomosti Masnika objekta za buduce obaveze zakupca iz ugovora o prodaji elektricne energije, kao i
davanjem odgovaraju¢eg sredstva obezbedenja na imovini zakupca ili Masnika objekta, s tim Sto se kao sredstvo obezbedenja moze
zahtevati i konstituisanje zaloznog prava prvog ranga na objektu za koji se zakljucuje ugovor o prodaji elektricne energije iz stava 1. ovog
¢lana, radi obezbedivanja izmirivanja obaveza za isporuc¢enu elektricnu energiju.



XV. Obracunski period i obavezan sadrzaj racuna za naplatu isporucene elektricne energije

Clan 64.

Obracunski period za obracun isporu€ene elektricne energije od strane jawnog snabdevaca i za obracun usluge pristupa sistemu utwduje

se u skladu sa metodologijom kojom se odreduje cena elektriCne energije za jawno snabdevanje odnosno pristup sistemu.
Clan 65.

Racun koji snabdeva€, odnosno jawni snabdevac dostawvja krajnjem kupcu, pored elemenata utwdenih Zakonom, sadrzi i podatke o: Sifri
kupca, identifikacionom broju brajila elektriéne energije na memom mestu, prodatoj elektri¢noj energiji po tarifama, odnosno ugovorenim
elementima, wednosti tarifa, odnosno cene po ugovorenim elementima, odnosno iznosu ukupne obaveze za isporu¢enu elektriénu energiju
po tarifama, wednosti tarifa i roku placanja.

U slu€aju jamnog snabdevanja i kada snabdeva ima sa krajnjim kupcem zaklju€en ugovor o potpunom snabdevanju, jawmni snabdevaé
odnosno snabdevaC je duzan da u raCunu iz stava 1. owg €lana iskaze troSkowe pristupa sistemu u visini obraCunatoj u skladu sa
metodologijom za odredivanje cene pristupa sistemu na kaoji je objekat prikljuen, a na osnow podataka dostavjenih od nadleznog operatora
sistema.

U slu€aju kada krajnji kupac ima viSe ugovora o snabdevanju za isto memo mesto, od kojih je jedan ugovor o potpunom snabdevanju,
snabdevaC koji obezbeduje potpuno snabdevanje je duzan da u raCunu iz stava 1. owg €lana iskaze troSkowe pristupa sistemu u \isini
obracunatoj u skladu sa metodologijom za odredivanje cene pristupa sistemu na koji je objekat priklju¢en, a na osnow podataka dostaujenih
od nadleznog operatora sistema i kupca.

Krajnji kupac kome se ispostavja racun za isporuCenu elektri¢nu energiju, ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema rauna
podnese prigovor na ispostaujeni racun.

Snabdeva¢, odnosno jawni snabdeva¢ kaji je racun ispostavio, duzan je da o prigovoru odluci u roku osam dana od dana prijema prigovora.

U sluéaju ispostavjanja rauna za pristup sistemu, odredbe iz st. 4. i 5. owog €lana primenjuju se i na prava i obaveze operatora sistema,
odnosno krajnjeg kupca, snabdeva€a i janog snabdevaca.

Rok pla¢anja rauna utwduje se ugovorom, s tim da ne moze biti kra¢i od osam dana.

Racun se dostavja krajnjem kupcu na adresu sedista, odnosno prebivaliSta ili boravista, za fizicka lica ili na drugu adresu utwdenu
ugovorom o prodaji elektrine energije.

XVI. Uslovi za zaklju€enje i sadrzina ugovora o prodaji elektriCne energije

Clan 66.

Ugowor o prodaji elektricne energije pored elemenata utwdenih Zakonom sadrzi Sifru krajnjeg kupca, identifikacioni broj brgjila elektri¢ne
energije na memom mestu i podatke o memom mestu i adresu za dostavjanje racuna.

Ugowor iz stava 1. ovog Clana zakljuCuje se za svako obraCunsko memo mesto, a moze se zakljuciti za viSe ili za sva obracunska mema
mesta krajnjeg kupca.

Clan 67.

Ugowor o prodaji elektri€ne energije, odnosno ugovor o prodaji elektri¢ne energije za jano snabdevanje prestaje u slucaju:

1) iskljuCenja objekta sa sistema;

2) zaklju€enja novog ugovora izmedu istog kupca i snabdeva€a kojim se menjaju uslovi ili cene snabdevanja;

3) istekom perioda na kaji je zakljucen;

4) zakljuCenja sporazuma o raskidu ugovora (sporazumni raskid);

5) otkaza, odnosno raskida od strane snabdevaca ili kupca, zbog neizwSenja ugovomih obaveza;

6) otkaza od strane kupca zbog koricenja prava na promenu snabdevaca;

7) smrti kupca - fizi€kog lica koje nema naslednike, odnosno prestankom kupca - pravnog lica koje nema pravne sledbenike.

U slu€aju da je ugovor o prodaji elektricne energije zakljucen za vise memih mesta istog krajnjeg kupca usled otkaza odnosno iskljucenja
sa sistema na jednom memom mestu, ugovor o prodaji elektri€ne energije prestaje samo za to memo mesto.

Ugovor o prodaiji elektriCne energije, po pravilu, prestaje na dan o€itavanja stanja brojila elektri¢ne energije na memom mestu i taj dan je
istoremeno i dan poCetka snabdevanja po ugovoru o prodaiji elektriéne energije po kojem se nastavja isporuka elektrine energije u objektu.

U slu€aju da ugovor o prodaji elektriéne energije, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom prestane, a na dan prestanka nije izwSeno
oCitavanje stanja brojila elektri¢ne energije i snabdevanje se nastavi bez ugowora o prodaji elektriéne energije, operator sistema je duzan da
po zahtew snabdeva€a, odnosno jawnog shabdevaca ili krajnjeg kupca, ili po saznanju o prestanku ugovora na drugi nacin, izwSi obustaw
isporuke elektri€ne energije krajnjem kupcu.

U slu€aju prestanka ugovora o prodaji iz stava 1. tatka 1) owog €lana, kao i u slu€aju iz stava 4. owog Clana, sa danom ocitavanja stanja
brajila elektricne energije prestaje i ugovor o pristupu sistemu za mesto primopredaje na kojem je objekat iskljucen sa sistema.

XVII. Prelazne i zavrsne odredbe

Clan 68.
Danom stupanja na snagu owe uredbe prestaje da vazi Uredba o uslovima isporuke elektricne energije ("Sluzbeni glasnik RS", broj
107/05).
Clan 69.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavjivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".
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